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HDR 45 Введение

Введение

  

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы или повреждения оборудования из-за 
некорректных методов эксплуатации.

Перед использованием данного агрегата, пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь и соблюдайте все приведенные указания.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб имуществу или травмы 
персонала, ставшие следствием некорректных методов эксплуатации.

ОСТОРОЖНО
Несоблюдение мер предосторожности и указаний руководства по 
эксплуатации агрегата могут стать причиной ущерба имуществу, травм и (или) 
летального исхода вследствие пожара, взрыва, ожогов, удушения, отравления 
угарным газом и (или) электропоражения.

Перед использованием данного агрегата, пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь и соблюдайте все приведенные правила техники 
безопасности и указания по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
Неукоснительно соблюдайте разработанные изготовителем правила и 
указания.
Эксплуатация и сервисное обслуживание агрегата может производиться 
только квалифицированными специалистами, ознакомленными со всеми 
правилами техники безопасности и указаниями по использованию.
Пожалуйста, обращайтесь к изготовителю за содействием по вопросам 
эксплуатации агрегата или заказа дополнительных руководств или 
табличек.

ОСТОРОЖНО
Опасности пожара, ожогов, удушения и взрыва на рабочем месте!

Держите твердые горючие вещества, например, строительные материалы, 
бумагу или картон на безопасном расстоянии от агрегата.
Категорически запрещается использовать агрегат на площадках, на 
территории которых могут находиться летучие или аэрозольные 
воспламеняемые вещества, а также горючие продукты, например, бензин, 
растворители, разбавители, мелкодисперсная пыль или химреагенты 
неопределенного происхождения.
wc_tx003873ru.fm
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СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО — документ содержит важные 
указания для перечисленных ниже моделей агрегатов. Указания данного 
руководства, специально подготовленные компанией Wacker Neuson 
Production Americas LLC, необходимо соблюдать во время установки, 
эксплуатации и технического обслуживания агрегата.

В данном руководстве приводится информация для агрегатов с указанными 
ниже номенклатурными номерами.

Идентификация агрегата
К каждому устройству крепится паспортная табличка с указанием номера 
модели, номера изделия, номера модификации и серийного номера. Выше 
показано место расположения паспортной таблички.

Серийный номер
Для использования в справочных целях в будущем укажите серийный номер в 
поле ниже. Серийный номер необходимо указывать при заказе деталей или 
услуг для данного агрегата.

ОСТОРОЖНО
Запрещается использовать агрегат в жилых помещениях или транспортных 
средствах для отдыха (фургонах, кемперах). Установка данного агрегата в 
жилых помещениях или транспортных средствах для отдыха может стать 
причиной пожара, взрыва, ущерба имуществу, а также травм или летального 
исхода.

Эксплуатация агрегата должна производиться только в соответствии с 
указаниями раздела «Описание агрегата и предполагаемых вариантов 
использования».

Агрегат Номенклатурный 
номер

HDR 45 5200013800

Серийный номер:

wc_gr012365
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Документация к агрегату

Начиная с этого места в данном документе компания Wacker Neuson 
Production Americas LLC будет упоминаться как компания Wacker Neuson.
Копия «Руководства оператора» всегда должна находиться рядом с 
агрегатом. 
Чтобы заказать запчасти, используйте поставляемый вместе с агрегатом 
отдельный «Каталог запчастей». 
Если у вас нет каких-либо из перечисленных документов, закажите копии в 
Wacker Neuson или посетите веб-сайт www.wackerneuson.com. 
При заказе деталей или запросе сервисной информации вас попросят 
указать номер модели агрегата, номенклатурный номер позиции, номер 
модификации и серийный номер.

  

Информация, которую можно найти в данном руководстве
Настоящее руководство содержит сведения и описание порядка 
выполнения операций, необходимые для безопасной эксплуатации и 
техобслуживания данной (ых) модели (ей) Wacker Neuson. В целях 
обеспечения собственной безопасности и сокращения риска получения 
травмы необходимо внимательно изучить и понять, а впоследствии 
выполнять все инструкции, приведенные в данном руководстве. 
Корпорация Wacker Neuson в прямой форме оставляет за собой право на 
внесение технических изменений (даже в отсутствие должного 
уведомления), направленных на усовершенствование устройств, 
производимых Wacker Neuson, или относящихся к ним норм техники 
безопасности.
Информация, содержащаяся в данном руководстве, представлена для 
устройств, выпускаемых на момент его публикации. Wacker Neuson 
оставляет за собой право изменять любую часть данной информации без 
предварительного уведомления.
Иллюстрации, детали и порядок эксплуатации в данном руководстве, 
относятся к компонентам, установленным на заводе Wacker Neuson. Ваше 
оборудование может иметь конструктивные особенности в зависимости от 
требований вашего региона.

  

Разрешение производителя
Данное руководство содержит несколько ссылок на утвержденные запчасти, 
навесные элементы и модификации. Применяются следующие определения:

Утвержденные запчасти и навесные элементы – это запчасти и 
навесные элементы, производимые или поставляемые компанией 
Wacker Neuson. 
Утвержденные модификации – это модификации, выполняемые 
авторизованным сервисным центром Wacker Neuson в соответствии с 
письменными инструкциями, выпущенными Wacker Neuson.
Неутвержденные запчасти, навесные элементы и модификации – это 
запчасти, навесные элементы и модификации, которые не соответствуют 
утвержденным критериям.

Применение неутвержденных запчастей, навесных элементов и 
модификаций может привести к следующим последствиям:
wc_tx003873ru.fm
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Введение HDR 45

Вероятность получения серьезной травмы оператором или лицами, 
находящимися в рабочей зоне
Неустранимое повреждение агрегата, на которое не распространяется 
гарантия

Если у вас есть вопросы, касающиеся утвержденных или неутвержденных 
запчастей, навесных элементов или модификаций, незамедлительно 
обратитесь к обслуживающему вас дилеру Wacker Neuson.

  
 wc_tx003873ru.fm
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Сертификат соответствия стандартам ЕС

Производитель
Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Avenue, 
Menomonee Falls, Wisconsin 53051 USA

Продукт

Продукт

Тип продукта

Функционирование продукта

Артикул №

 HDR 45

Нагревательное оборудование

Для нагрева поверхностей

5200013800

Директивы и нормы
Настоящим заявляем, что данный продукт отвечает соответствующим предписаниям 
и требованиям следующих директив и стандартов:

2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC

EN 13842: 2004

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A2:2006 + A12:2006 + A13:2008 + A14:2010

EN 60335-2-102:2006 + A1:2010

EN 60529:1991 + EN 60529 corr:1993 + A1:2000

EN 55014-1:2008

EN 61000-3-2:2007

EN 61000-3-3:1997 + A1:2002 + A2/IS\1:2006

Ответственный за техническую документацию
Robert Raethsel, Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Wackerstrasse 6, 85084 
Reichertshofen, Germany

Menomonee Falls, WI, USA, 03.01.17

Перевод оригинального сертификата соответствия стандартам ЕС

Michael Hanson
Engineering Manager
For Wacker Neuson

Keith Herr
Vice President and Managing Director 
For Wacker Neuson
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1 Информация о безопасности

1.1 Сигнал слова, используемые в настоящем руководстве
В руководстве применяются пометки ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ, 
УBЕДOMПЕНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ, соблюдение которых необходимо во 
избежание травм, повреждения оборудования или неправильной 
эксплуатации. 

  

УBЕДOMПЕНИЕ:  Пометка УBЕДOMПЕНИЕ применяется без знака 
обозначения опасности. Она указывает на опасную ситуацию, которая, если 
ее допустить, может привести к повреждению имущества.

Примечание: Содержит дополнительную информацию, необходимую для 
работы.

  

Этот знак обозначает опасность. Он используется для того, чтобы 
предупредить пользователя о возможной травмоопасности.

Соблюдайте все правила техники безопасности, которые приводятся 
после этого знака.

ОПАСНО
Знак ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее допустить, 
приведет к смертельному исходу или тяжелой травме.

Чтобы не допустить смертельного исхода или получения тяжелой травмы, 
необходимо соблюдать все правила техники безопасности, следующие 
после этого сигнального слова.

ОСТОРОЖНО
Знак ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее 
допустить, может привести к смертельному исходу или тяжелой травме.

Во избежание смертельных случаев или серьезных травм необходимо 
соблюдать все правила техники безопасности, следующие после этого 
сигнального слова.

ВНИМАНИЕ
Знак ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее 
допустить, может привести к травме легкой или средней степени.

Во избежание травм легкой или средней степени тяжести необходимо 
соблюдать все правила техники безопасности, следующие после этого 
сигнального слова.
wc_si000906ru.fm
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1.2 Описание и предназначение агрегата

Описание агрегата
Обогреватели серии HDR являются радиаторами с прямым огневым 
нагревом. Обогреватель работает на дизельном топливе. Стандартный 
агрегат состоит из указанных ниже компонентов.

Камера сгорания из нержавеющей стали.
Воздуходувка
Одноступенчатая горелка
Устройство отключения при высокой температуре.
Топливный бак
Ртутный предохранительный выключатель

Одноступенчатая горелка находится внутри двустенной конической камеры 
сгорания. Топливный насос подает топливо к горелке. Электроды в составе 
горелки создают искру. Воздух горения нагнетается вентилятором. 
Небольшой объем воздуха от вентилятора продувается между стенками 
камеры сгорания с целью охлаждения наружной стенки. В ходе работы 
горелки излучающая поверхность становится горячей и испускает чистое 
сухое тепло. Газы процесса сгорания отводятся поверх и в сторону от 
обогреваемых объектов.

Предназначение
Обогреватели серии HDR предназначены для выработки тепла на наружных 
строительных объектах и в прочих суровых условиях. Запрещается 
использовать агрегат внутри помещений.

Данный агрегат разработан и сконструирован строго для использования в 
целях, описанных выше. Использование данного агрегата для какой-либо 
иной цели может привести к его неустранимым повреждениям либо стать 
причиной серьезных травм оператора или других лиц, находящихся на 
рабочей площадке. На повреждения агрегата, вызванные неправильным 
применением, гарантия не распространяется.

Данный агрегат разработан и сконструирован в соответствии с последними 
международными нормами техники безопасности. При его проектировании 
были максимально устранены риски и обеспечена безопасность оператора с 
помощью предохранительных кожухов и маркировки. Однако определенный 
риск может сохраняться даже после введения всех защитных мер. Он 
называется остаточным риском. Применительно к данному агрегату, 
остаточный риск может включать воздействие следующих факторов и 
веществ:

выхлопные газы,
горячие поверхности, например, излучающая поверхность и подогреватель 
топлива,
топливо и испарения при заправке бака,
высокое напряжение и дуговые вспышки.

В целях обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих, 
перед началом работы с агрегатом обязательно внимательно прочтите и 
 wc_si000906ru.fm
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примите к сведению информацию по технике безопасности, представленную 
в данном руководстве.

Опциональные принадлежности
Компания Wacker Neuson Corporation предлагает дополнительные 
присособления для данного агрегата. Поставляются указанные ниже 
приспособления. 

Отдельно устанавливаемый термостат

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному 
торговому представителю компании Wacker Neuson.

  
wc_si000906ru.fm
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1.3 Руководство по безопасности для операционных машины

  Подготовка оператора
Перед работой с данной машиной:

Прочитайте и примите к сведению все инструкции по эксплуатации, 
входящие в руководства к данной машине.
Ознакомьтесь с расположением и правильным использованием всех 
органов управления и предохранительных устройств.
При необходимости в дополнительной подготовке обращайтесь в Wacker 
Neuson.

При работе с данной машиной:
Не допускайте к работе с машиной людей без специальной подготовки. 
Лица, работающие с данной машиной, должны быть ознакомлены со 
связанными с ней возможными рисками и факторами опасности.

  

Квалификация оператора
Запускать, эксплуатировать и отключать агрегат может только обученный 
персонал. Данный персонал также должен соответствовать следующим 
квалификационным требованиям:

пройти инструктаж по надлежащему применению агрегата;
знать требуемые предохранительные устройства.

Запрещается допускать к работе с агрегатом:
детей;
лиц, находящихся под воздействием алкоголя или наркотиков.

  

ОПАСНО
Угарный газ. Использование агрегата в помещении МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. Выхлопы содержат 
угарный газ (CO). Данный газ является смертельно опасным веществом, 
которое нельзя увидеть или обнаружить по запаху. Если вы чувствуете запах 
выхлопов агрегата, значит вы вдыхаете угарный газ. Однако угарный газ 
может попадать к вам в легкие и тогда, когда запах выхлопов не ощущается. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать данный агрегат в 
замкнутом пространстве, например, жилом доме, туннеле или гараже. 
Пользоваться агрегатом следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вне помещений и на 
достаточном удалении от окон, дверей и вентиляционных отверстий, через 
которые в помещение могут втягиваться выхлопы генератора.
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте в доме сигнализатор угарного газа с 
питанием от аккумулятора либо с резервным источником питания. Даже 
при условии соблюдения всех требований к эксплуатации агрегата, 
существует вероятность проникновения угарного газа внутрь 
расположенных рядом зданий и сооружений. 
Если в процессе работы генератора вы почувствуете тошноту, 
головокружение или слабость, НЕМЕДЛЕННО выйдите на свежий воздух. 
Обратитесь к врачу. Возможно, вы отравились угарным газом. 
 wc_si000906ru.fm
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Участок работ
Ознакомьтесь с участком работ. 

Не допускайте к агрегату посторонних лиц, детей и домашних животных.
Помните о постоянном изменении положения и перемещении другого 
оборудования и персонала по участку работ.
Перед использованием агрегата определите наличие особых опасностей 
на участке работ, например, токсичных газов или неустойчивых грунтовых 
условий, и примите соответствующие меры для устранения таковых.

Ознакомьтесь с участком работ.
Запрещается эксплуатировать агрегат на участках, где содержатся 
горючие материалы, топливо или продукты, производящие 
воспламеняемые испарения.

  Предохранительные устройства, органы управления и навесные элементы
Эксплуатация агрегата возможна только при соблюдении следующих 
условий:

все предохранительные устройства и ограждения установлены и 
работают;
все органы управления работают нормально;
агрегат настроен правильно в соответствии с инструкциями в Руководстве 
оператора;
агрегат чистый;
информационные таблички на агрегате читаются.

В целях безопасной эксплуатации данного агрегата:
запрещается эксплуатировать агрегат, если какие-либо 
предохранительные устройства или ограждения отсутствуют или 
неисправны;
запрещается вносить изменения в конструкцию предохранительных 
устройств или отключать их; 
используйте только дополнительное оборудование и навесные элементы, 
рекомендованные компанией Wacker Neuson.

  

Принципы безопасной эксплуа-тации
При эксплуатации данного агрегата:

помните о движущихся частях агрегата; соблюдайте безопасную 
дистанцию между движущимися частями агрегата и руками, 
ногами и свободной одеждой.

При эксплуатации данного агрегата:
запрещается запускать агрегат, если он нуждается в ремонте.
wc_si000906ru.fm
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  Средства индивидуальной защиты (PPE)

Используйте следующие средства индивидуальной защиты (PPE) при работе 
с данным агрегатом:

Плотно прилегающую к телу рабочую одежду, не препятствующую 
движениям
Защитные очки с боковыми щитками
Средства защиты органов слуха
Рабочие туфли или ботинки с безопасными мысками

  

Состояние агрегата
Эксплуатация агрегата возможна только при соблюдении следующих 
условий:

Камера сгорания находится в надлежащем рабочем состоянии.
все предохранительные устройства и ограждения установлены и работают,
все органы управления работают нормально,
агрегат настроен правильно в соответствии с инструкциями в Руководстве 
оператора,
агрегат чистый,
текст информационных табличек на агрегате легко различим.

Соблюдайте приведенные ниже требования в ходе эксплуатации агрегата:
запрещается вносить изменения в конструкцию или отключать 
предохранительные устройства,
запрещается использование изношенных электрических кабелей,
запрещается использовать неисправные источники подачи топлива.

  

Рабочее пространство
Соблюдайте приведенные ниже рекомендации при размещении агрегата для 
эксплуатации на объекте.

Расположите агрегат на прочной, негорючей, горизонтальной поверхности.
Пространство непосредственно вокруг агрегата и под ним следует 
содержать в чистоте, порядке и свободным от мусора и горючих 
материалов.
Обеспечьте отсутствие на участке выше агрегата любых отходов и мусора, 
которые могут упасть в агрегат.
Запрещается располагать электрические кабели под или поверх агрегата.

ОСТОРОЖНО
Остерегайтесь воспламенения. Запрещается перемещать подключенный к 
источнику электропитания агрегат, даже при отключенном электропитании.

Включите агрегат, подождите 10 минут, отсоедините кабель 
электропитания и дождитесь полного остывания.
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После эксплуатации
1. Отключите и дождитесь остывания агрегата.

2. Отключите электропитание от агрегата.

3. Убедитесь в невозможности опрокидывания, скатывания, 
проскальзывания или падения неиспользуемого агрегата.

4. Неиспользуемый агрегат необходимо хранить надлежащим образом. 
Агрегат следует хранить в чистом, сухом, недоступном для детей месте.
wc_si000906ru.fm
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1.4 Правила техники безопасности при работе с горелками

При эксплуатации агрегата:
Сразу вытирайте разлитое топливо.
После заправки агрегата следует установить на место крышку топливного 
бака.
Заливайте бак в хорошо вентилируемом помещении.
Во время заправки агрегата топливом остановите генератор, при наличии 
такового.

При эксплуатации агрегата:

При заправке агрегата топливом.
Запрещается заправлять топливный бак или сливать из него топливо 
рядом с открытым огнем или при работе агрегата.
Запрещается курить во время заправки агрегата топливом.
Запрещается использовать бензин, трансмиссионное масло или любое 
другое масло, содержащее бензиновые фракции.

  

ОПАСНО
Угарный газ. Использование данного агрегата в помещении МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. Выхлопы 
содержат угарный газ (CO). Данный газ является смертельно опасным 
веществом, которое нельзя увидеть или обнаружить по запаху. Если вы 
чувствуете запах выхлопов агрегата, значит вы вдыхаете угарный газ. Однако 
угарный газ может попадать к вам в легкие и тогда, когда запах выхлопов не 
ощущается. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать данный агрегат в 
замкнутом пространстве, например, жилом доме, туннеле или гараже. 
Пользоваться агрегатом следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вне помещений и на 
достаточном удалении от окон, дверей и вентиляционных отверстий, через 
которые в помещение могут втягиваться выхлопы генератора.
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте в доме сигнализатор угарного газа с 
питанием от аккумулятора либо с резервным источником питания. Даже 
при условии соблюдения всех требований к эксплуатации агрегата, 
существует вероятность проникновения угарного газа внутрь 
расположенных рядом зданий и сооружений. 
Если в процессе работы генератора вы почувствуете тошноту, 
головокружение или слабость, НЕМЕДЛЕННО выйдите на свежий воздух. 
Обратитесь к врачу. Возможно, вы отравились угарным газом. 
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1.5 Правила техники безопасности при обслуживании

Обучение методам сервисного обслуживания
Перед обслуживанием данного агрегата выполните перечисленные ниже 
действия.

Прочитайте и примите к сведению все инструкции, входящие в руководства 
к данному агрегату.
Ознакомьтесь с расположением и методами использования всех органов 
управления и защитных устройств. 
Поиск и устранение неисправностей данного агрегата должны 
производиться только обученным персоналом.
При необходимости дополнительного обучения обращайтесь в компанию 
Wacker Neuson.

Соблюдайте приведенные ниже указания при обслуживании данного 
агрегата.

Не позволяйте недостаточно обученному персоналу заниматься 
обслуживанием данного агрегата. Персонал, обслуживающий данный 
агрегат, должен быть ознакомлен со связанными с ним возможными 
рисками и факторами опасности.

  

Меры предосторожности
При обслуживании агрегата соблюдайте нижеперечисленные меры 
предосторожности.

Перед началом обслуживания данного агрегата прочтите и примите к 
сведению порядок обслуживания.
Все виды регулировки и ремонта должны быть выполнены до начала 
эксплуатации агрегата. Не запускайте агрегат, если известно о наличии 
какой-либо проблемы или неисправности.
Все виды регулировки и ремонта должны выполняться 
квалифицированным специалистом.
Перед проведением техобслуживания или ремонта агрегат необходимо 
выключить.

  

Модифика-ции агрегата
При обслуживании данного агрегата соблюдайте перечисленные ниже 
условия:

Используйте только принадлежности и навесные элементы, 
рекомендованные Wacker Neuson.

При обслуживании данного агрегата соблюдайте перечисленные ниже 
условия:

Не отключайте предохранительные устройства. 
Запрещается переделывать агрегат без прямого письменного разрешения 
Wacker Neuson.
wc_si000906ru.fm
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  Замена деталей и табличек

Заменяйте изношенные и поврежденные компоненты.
Все отсутствующие или имеющие неразборчивый текст/символы таблички 
необходимо заменять.
При замене электрических компонентов используйте компоненты, 
идентичные оригинальным деталям по параметрам и производительности.
При необходимости замены деталей данного агрегата используйте 
только запчасти Wacker Neuson или запчасти, эквивалентные исходным 
по всем техническим характеристикам, таким как физические размеры, 
тип, прочность и материал изготовления.

  

Чистка 
Чистка и обслуживание агрегата:

Поддерживайте чистоту агрегата и следите за отсутствием мусора, 
например листьев, бумаги, картона и т. д.
Следите, чтобы таблички на агрегате оставались читаемыми.

Чистка агрегата:
Запрещается чистить агрегат в работающем состоянии.
Запрещается применять бензин, другие виды топлива или 
легковоспламеняющиеся растворители для чистки агрегата. 
Пары топлива и растворителей могут стать взрывоопасными.

  Средства индивидуальной защиты (PPE)
Используйте следующие средства индивидуальной защиты при 
обслуживании данного агрегата:

Плотно прилегающую к телу рабочую одежду, не препятствующую 
движениям
Защитные очки с боковыми щитками
Средства защиты органов слуха
Рабочие туфли или ботинки с безопасными мысками

Кроме того, перед началом работы с агрегатом:
Уберите назад и завяжите длинные волосы.
Снимите все украшения (включая кольца).
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1.6 Правила техники безопасности при подъеме агрегата

При подъеме агрегата:
Проверьте, надежно ли закреплены стропы, цепи, крюки, сходни, 
домкраты, вилочные погрузчики, краны, лебедки и любые другие типы 
используемых подъемных устройств, и достаточна ли их грузоподъемность 
для подъема или надежного удерживания агрегата. Масса агрегата 
указана в разделе «Технические данные».
Во время подъема агрегата следите за местонахождением других людей.
Используйте только описанные в Руководстве для оператора точки 
подъема и места строповки.
Убедитесь, что транспортное средство имеет достаточную 
грузоподъемность и размер платформы для безопасной транспортировки 
агрегата.

В целях уменьшения травмоопасности:
Запрещается стоять под агрегатом во время его подъема или 
перемещения.
Запрещается взбираться на агрегат во время его подъема или 
перемещения.
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2 Табличка

2.1 Места этикетки
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D
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2.2 Значения маркировочных табличек

A ОСТОРОЖНО
Горячая поверхность

B УВЕДОМЛЕНИЕ
Точка подъема

C ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! 
Отсоедините кабель электропитания от 
источника электроснабжения перед 
выполнением работ по сервисному 
обслуживанию агрегата. 
Прочитайте руководство для оператора.

D ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Данный агрегат работает на дизельном топливе.

E Строповочный узел.

5200020709

181146

181145181145

113726 113726 
wc_si000907ru.fm
23



Табличка HDR 45

F ОПАСНО

Опасность удушения! 

Использование данного агрегата в помещении 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ В 
СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. Выхлопы горелки и 
генератора (при наличии такового в комплекте 
агрегата) содержат угарный газ. Данный газ 
является смертельно опасным веществом, 
которое нельзя увидеть или обнаружить по 
запаху. 

Категорически запрещается эксплуатировать 
данный агрегат в замкнутых пространствах, 
даже при открытых дверях и окнах. 

Используйте агрегат только вне помещений и 
вдали от окон, дверей и вентиляционных 
отверстий.

Перед использованием агрегата внимательно 
ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

52000221725200022172
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G ОСТОРОЖНО

Перед началом эксплуатации данного 
агрегата необходимо изучить и понять 
поставляемое вместе с ним руководство для 
оператора.
Соблюдайте все требования местных 
действующих нормативных документов.
Запрещается использовать нагреватель 
вблизи от горючих поверхностей или 
материалов.
Обеспечьте подачу свежего воздуха к месту 
расположения нагревателя.
Заземлите оборудование.
Используйте только легкое дизельное топливо 
№ 2 или керосин.
Запрещается использовать бензин или слитое 
из картера двигателя масло.
Запрещается заправлять топливный бак 
работающего агрегата.
Категорически запрещается отсоединять 
кабель электропитания при работающем 
обогревателе.
Запрещается производить запуск 
обогревателя при высокой температуре 
камеры сгорания.
Запрещается производить перезапуск 
обогревателя при скоплении избыточного 
количества масла в камере сгорания.
Дайте агрегату остыть перед остановом. 
Производите останов обогревателя только при 
помощи выключателя на пульте управления с 
целью гарантирования автоматического 
остывания. Обогреватель отключится 
самостоятельно после периода, заданного 
функцией автоматического остывания.
Регулярно производите очистку топливного 
фильтра и сливайте воду из топливного бака, 
при необходимости.
При первом использовании обогревателя 
после продолжительного периода хранения, 
может потребоваться несколько раз (до трех 
раз) задействовать кнопку сброса настройки 
агрегата к исходным параметрам. 
Индикаторная лампа кнопки включится; 
подождите до двух минут перед возвратом 
параметров к исходным значениям.
Запрещается пытаться вносить изменения в 
конструкцию агрегата. Любые изменения 
характеристик агрегата должны выполняться 
квалифицированным специалистом.
Извлеките штепсель кабеля электропитания 
из розетки перед снятием смотровой крышки 
для проведения технического обслуживания.

5200022149

No. 2
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Табличка HDR 45

H ВНИМАНИЕ

Перед использованием обогревателя 
необходимо полностью выдвинуть напольное 
защитное ограждение.

Ниже указаны минимально допустимые 
расстояния до горючих материалов:
0,7 м с боковых и задней сторон 
(воздухозаборник) обогревателя,
2,0 м от поверхностей выше обогревателя,
1,0 м от выпускного воздуховода обогревателя.

J ВНИМАНИЕ
Остерегайтесь ожогов! Передняя часть машины 
сильно нагревается во время работы. 
Запрещается касаться передней части агрегата 
во время регулировки.

5200022170

2m

1m

.7m

.7m

.7m
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HDR 45 Подъем и транспортировка

3 Подъем и транспортировка

Требования
Автотранспортное средство, способное выдержать массу 81,6 кг 
(180 фунт.).
Кран или подъемное устройство, способное выдержать массу 81,6 кг 
(180 фунт.).

УВЕДОМЛЕНИЯ
Запрещается буксировать агрегат.
Запрещается прокладывать такелажные стропы или цепи через верхнюю 
часть агрегата.
Топливо может вытечь через крышку бака при транспортировке. Сотрите 
любое пролитое топливо перед использованием агрегата.

Указания
Следуйте приведенным ниже указаниям при подъеме и транспортировке 
агрегата.

Отключите и дождитесь остывания агрегата.
Отсоедините источник электропитания.

Описание данной операции продолжено на следующей странице.

ОСТОРОЖНО
Опасность раздавливания! В случае выхода из строя подъемного устройства 
вы можете быть раздавлены.

Запрещается стоять под агрегатом или забираться на него во время его 
подъема или перемещения.

ОСТОРОЖНО
Опасность раздавливания! 

Подъем данного оборудования может производиться только 
квалифицированными специалистами.
wc_tx003874ru.fm
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Подъем и транспортировка HDR 45

Начало на предыдущей странице.

Закройте все проемы в агрегате для предотвращения проникновения 
загрязнений и пыли.
При использовании автоподъемной платформы такелажную оснастку 
следует прикреплять к специальным точкам (а) в верхней части агрегата. 

При перемещении агрегата в пределах рабочей площадки используйте 
специальную транспортировочную рукоятку.
При креплении такелажной оснастки следует прокладывать стропы или 
цепи по специальным крепежным участкам (b) и вокруг опорной стойки (с).

  

wc_gr012339

a

b
c

 wc_tx003874ru.fm
28



HDR 45 Эксплуатация

4 Эксплуатация

4.1 Подготовка к первому использованию
1. Убедитесь, что из агрегата удалены все незакрепленные упаковочные 

материалы.

2. Проверьте агрегат и его детали на предмет повреждений. Запрещается 
эксплуатировать агрегат при наличии видимых повреждений! 
Незамедлительно обратитесь за помощью к обслуживающему вас дилеру 
Wacker Neuson.

3. Проверьте наличие всех компонентов, поставляемых с данным агрегатом, 
и убедитесь, что имеются все незакрепленные детали и крепежные 
элементы.

4. Установите недостающие детали.

5. При необходимости добавьте жидкости, включая топливо, моторное масло 
и электролит.

6. Переместите агрегат на рабочий участок.
  

ОПАСНО
Угарный газ. Использование агрегата в помещении МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. Выхлопы содержат 
угарный газ (CO). Данный газ является смертельно опасным веществом, 
которое нельзя увидеть или обнаружить по запаху. Если вы чувствуете запах 
выхлопов агрегата, значит вы вдыхаете угарный газ. Однако угарный газ 
может попадать к вам в легкие и тогда, когда запах выхлопов не ощущается. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать данный агрегат в 
замкнутом пространстве, например, жилом доме, туннеле или гараже. 
Пользоваться агрегатом следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вне помещений и на 
достаточном удалении от окон, дверей и вентиляционных отверстий, через 
которые в помещение могут втягиваться выхлопы генератора.
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте в доме сигнализатор угарного газа с 
питанием от аккумулятора либо с резервным источником питания. Даже 
при условии соблюдения всех требований к эксплуатации агрегата, 
существует вероятность проникновения угарного газа внутрь 
расположенных рядом зданий и сооружений. 
Если в процессе работы генератора вы почувствуете тошноту, 
головокружение или слабость, НЕМЕДЛЕННО выйдите на свежий воздух. 
Обратитесь к врачу. Возможно, вы отравились угарным газом. 
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Эксплуатация HDR 45

4.2 Детали из комплекта поставки

wc_gr012349

A B C D E F G H I L M N O

S

T
U

R

Q

V Y

X

W

P

Обозн. Кол-во Описание Обозн. Кол-во Описание
A* 4 Болт O* 4 Болт с шайбой
B* 8 Шайба P 3 Болт с шайбой

C* 4 Контргайка Q 1 Переднее защитное 
ограждение

D* 4 Винт с углублением под 
шестигранник R 1 Подъемная траверса

E* 4 Стопорная шайба S 1 Рукоятка
F* 4 Шайба T 2 Колесо
G* 4 Винт U 1 Опорная стойка
H* 2 Шплинт V 1 Ось

I* 4 Шайба Вт 1 Напольное защитное 
ограждение 

L* 4 Болт X 1 Нижнее защитное 
ограждение

M* 4 Барашковая гайка Y 1 Схема сборки
N* 4 Шайба — — —

*В пакете крепежных элементов.
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HDR 45 Эксплуатация

  4.3 Сборка агрегата

Требования
Стандартные инструменты
Помощник или подъемное оборудование, способное выдержать массу 
агрегата

Процедура
Для сборки агрегата выполните указанные ниже действия. 

1. Установите рукоятку (S) при помощи болтов (A), шайб (B) и стопорных гаек 
(C).

2. Установите подъемную тягу (R) при помощи винтов с углублением под 
шестигранник (D), стопорных шайб (Е) и шайб (F).

3. Установите переднее (Q) и нижнее защитные ограждения (Х) при помощи 
болтов с шайбами (О). 

4. Установите напольное защитное ограждение (W) при помощи барашковых 
гаек (М) и шайб (N). 

5. Установите опорную стойку (U) при помощи винтов (G). 
6. Продвиньте ось (V) через отверстиях на боковых сторонах агрегата и 

зафиксируйте болтами (L).
7. Установите шайбы (I) на оба конца оси и надвиньте колеса (Т) на ось. 

Зафиксируйте колеса оставшимися шайбами (I) и шплинтами (Н).
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4.4 Расположение органов управления и основных деталей

  

wc_gr012343

a b c d

l k hj i

m

g

f

e

RESET

r q p o

n

Обозн. Описание Обозн. Описание
a Камера сгорания j Сливная пробка

b Верхнее защитное ограждение k Топливный насос

c Подъемная траверса l Топливный фильтр

d Горелка m Нижнее (напольное) защитное 
ограждение

e Транспортировочная рукоятка n Шнур электропитания

f Крышка топливного бака o Индикатор питания

g Топливный бак p Разъем термостата

h Опорная стойка q Переключатель режима 
функционирования

i Вентилятор r Индикаторная лампа 
неисправности горелки и кнопка 
сброса к исходным параметрам
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4.5 Размещение машины

Извещатели угарного газа (CO)
Поскольку выбросы этой машины содержат угарный газ (CO), Wacker Neuson 
рекомендует устанавливать извещатели CO на всех конструкциях и 

ОПАСНО
Угарный газ. Использование агрегата в помещении МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. Выхлопы содержат 
угарный газ (CO). Данный газ является смертельно опасным веществом, 
которое нельзя увидеть или обнаружить по запаху. Если вы чувствуете запах 
выхлопов агрегата, значит вы вдыхаете угарный газ. Однако угарный газ 
может попадать к вам в легкие и тогда, когда запах выхлопов не ощущается. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать данный агрегат в 
замкнутом пространстве, например, жилом доме, туннеле или гараже. 
Пользоваться агрегатом следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО вне помещений и на 
достаточном удалении от окон, дверей и вентиляционных отверстий, через 
которые в помещение могут втягиваться выхлопы генератора.
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте в доме сигнализатор угарного газа с 
питанием от аккумулятора либо с резервным источником питания. Даже 
при условии соблюдения всех требований к эксплуатации агрегата, 
существует вероятность проникновения угарного газа внутрь 
расположенных рядом зданий и сооружений. 
Если в процессе работы генератора вы почувствуете тошноту, 
головокружение или слабость, НЕМЕДЛЕННО выйдите на свежий воздух. 
Обратитесь к врачу. Возможно, вы отравились угарным газом. 

ОСТОРОЖНО
Остерегайтесь воспламенения. Запрещается перемещать подключенный к 
источнику электропитания агрегат, даже при отключенном электропитании.

Включите агрегат, подождите 10 минут, отсоедините кабель 
электропитания и дождитесь полного остывания перед попыткой 
перемещения устройства.

ОСТОРОЖНО
Остерегайтесь воспламенения. Машина, установленная на возвышении или 
на склоне, может соскользнуть, съехать или скатиться.

Не устанавливайте машину на возвышении или склоне.

ОСТОРОЖНО
Остерегайтесь взрыва и воспламенения. Это может привести к тяжелой 
травме или смерти.

Следите, чтобы возле работающей машины не было огнеопасных паров, 
топлива или горючих материалов.
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сооружениях поблизости от машины. Извещатели CO служат 
дополнительным средством защиты от этого яда, не имеющего ни цвета, ни 
запаха.

Установите извещатели CO с батарейным питанием или штепсельные 
извещатели CO в соответствии с указаниями изготовителя. Извещатели 
угарного газа должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями 
действующих нормативов по технике безопасности. Ежемесячно проверяйте 
извещатели CO с батарейным питанием.

Требования
Размещение машины:

Такое, при котором выхлоп камеры сгорания не попадает в находящиеся 
поблизости помещения.
Такое, при которм машина не машает движению транспорта.
Такое, при котором вблизи машины нет горючих матекриалов или 
огнеопасных паров.
Такое, при котором вблизи агрегата отсутствует высокая концентрация 
пыли или летучих материалов.
Такое, при котором обеспечен доступ ко всем дверцам и панелям машины.
Такое, при котором отсутствует вероятность спотыкания о провод или 
повреждения кабеля машинами или другим оборудованием на объекте.
Такое, при котором агрегат не располагается в скоплении воды или снега.
Такое, при котором агрегат установлен на ровной и прочной поверхности.
Под колесами агрегата должны быть установлены башмаки для 
предотвращения непреднамеренного перемещения.

Указания
Выполняйте приведенные рекомендации при размещении агрегата для 
эксплуатации.

Специалист по установке должен соблюдать требования всех 
действующих законодательных актов, нормативов, положений и прочих 
указаний касательно установки радиаторов с прямым огневым нагревом.
При установке следует соблюдать требования касательно промежутков до 
расположенных поблизости объектов.

Защита от опрокидывания
Данный агрегат оборудован защитой от опрокидывания. Агрегат отключается 
при наклоне более 35 градусов от горизонтального уровня. Для 
возобновления работы следует вернуть агрегат в горизонтальное положение.

 

 wc_tx003875ru.fm
34



HDR 45 Эксплуатация

4.6 Требования к источнику электроэнергии 

Номинальное напряжение агрегата указано на паспортной табличке. 
Источник электроэнергии агрегата должны соответствовать заданным 
характеристикам. Критерии перечислены ниже.

Источник питания должен быть 230 / 1Ø / 50 Гц.
Источник питания должен быть оснащен 3-проводной заземленной 
евророзеткой на 16 А, установленной и заземленной в соответствии с 
действующими местными и государственными нормативами и 
положениями.
Провод защитного заземления источника электропитания не должен иметь 
повреждений.
Источник питания должен быть оснащен главным рубильником 
(размыкателем цепи).
Источник питания должен быть оснащен устройством защитного 
отключения.

Примечание:Соблюдайте все действующие местные и национальные 
правила техники безопасности.

Подключение агрегата к источнику электроэнергии допускается только 
после обеспечения надлежащего рабочего состояния всех частей системы. 
Уделите особое внимание указанным ниже компонентам. 

Штепсель
Кабель электропитания
Крышка кнопки ON/OFF

  

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Неправильно выполненнные 
электрические соединения могут привести к поражению электрическим током.

Данный агрегат должен подключаться только к 3-проводной заземленной 
розетке.
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4.7 Соединение к источнику электропитания

Требования
Агрегат выключен
Источник питания с требуемыми параметрами

Подготовка
Во время работы машина должна быть заземлена в целях защиты оператора 
от поражения электрическим током. Агрегат оснащен 3-проводным кабелем с 
2-контактной заземленной вилкой (а) для подключения к 3-проводной 
заземленной розетке (b). Провод зеленого или зелено-желтого цвета является 
заземляющим.

Соединение к источнику электропитания
Для подключения электропитания к агрегату выполните указанные ниже 
действия.

1. Перед соединением агрегата к источнику электропитания убедитесь в 
нахождении управляющей кнопки в положении OFF (О).

2. Соедините кабель электропитания к источнику электроснабжения.
  

wc_gr012017

a

b

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Неправильно выполненнные 
электрические соединения могут привести к поражению электрическим током.

Подключайте данный агрегат только к 3-проводной заземленной розетке.
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4.8 Рекомендуемое топливо

Низкая температура окружающей среды вызывает загустевание дизельного 
топлива. Использование загустевшего топлива приводит к отказу зажигания 
горелки и/или повреждению топливного насоса горелки. Топливо всегда 
должно соответствовать условиям окружающей среды.

  

Табличка параметров топливной смеси
Самая низкая 

предполагаемая 
температура 

окружающей среды °C

Питание от генератора Береговое питание

Ниже -15 Смесь дизельного 
топлива №2 и 

дизельного топлива №1 
в пропорции 50/50 плюс 

добавки
ИЛИ 

Смесь дизельного 
топлива №2 и керосина 
K1 в пропорции 50/50 

плюс добавки

100 % дизельного топлива 
№1 плюс добавки

ИЛИ
100 % керосина K1

плюс добавки

От -15 до -4 Смесь дизельного топлива №2 и дизельного топлива 
№1 в пропорции 70/30 плюс добавки

ИЛИ 
Смесь дизельного топлива №2 и керосина K1 в 

пропорции 70/30
плюс добавки

Выше -4 Зимняя смесь дизельного топлива

ВНИМАНИЕ
Опасность воспламенения. 

Запрещается применять бензин, трансмиссионное масло или любое 
масло, содержащее бензин.
wc_tx003875ru.fm
37



Эксплуатация HDR 45

4.9 Предпусковые проверки

Проверки
Перед запуском машины проверьте следующее:

Топливный бак заполнен.
Крышка топливного бака завернута надлежащим образом.
Переключатель режима работы (а) находится в положении OFF (Î).

Источник электропитания подсоединен.
Установлены заглушка разъема термостата (d) или отдельный термостат.
Напольное защитное ограждение (b) полностью выдвинуто.
Индикаторная лампа кнопки сброса к исходным параметрам RESET (с) не 
включена.

Примечание:При красном свете индикаторной лампы нажмите кнопку 
RESET для возврата агрегата к исходным параметрам. Запрещается 
нажимать кнопку возврата к исходным параметрам RESET более трех раз 
при попытке запуска агрегата. Перед нажатием кнопки возврата к 
исходным параметрам (RESET) в четвертый раз следует провести 
мероприятия по поиску и устранению неисправностей горелки.

  

b

wc_gr012381

RESET

c a d
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4.10 Запуск агрегата при крайне низкой температуре окружающего
 воздуха

Холодная погода
При температуре окружающего воздуха ниже 0°C (32°F) может потребоваться 
подогревать топливо в коробке топливного фильтра. Коробка топливного 
фильтра оснащена маломощным нагревательным элементом, специально 
предназначенным для данных целей. Указания по использованию см. ниже.
.

Примечание:Избыточный нагрев может увеличить необходимость в 
техническом обслуживании. Дополнительную информацию см. в разделах 
«Замена фильтра с подогревателем топлива» и «Проверка и замена 
форсунки горелки».

Предварительный подогрев топлива
Для подогрева топлива выполните приведенные ниже действия. 

1. Подведите электропитание к агрегату. См. раздел «Подведение питания к 
агрегату (система подогрева)».

2. Подождите 20-30 минут или дольше - при низкой температуре 
окружающего воздуха. 

3. Запустите агрегат. См. раздел «Запуск агрегата».
Примечание: При сильном ветре может потребоваться установить 
временный защитный экран на время запуска агрегата.

Поиск и устранение неисправностей
1. В случае невозможности запуска горелки при первой попытке, выполните 

процедуру включения повторно.

2. В случае невозможности запуска агрегата после второй попытки 
включения следует установить выключатель питания в положение OFF 
(«Выкл.»). 

3. Повторную попытку запуска агрегата производите через 20-30 минут.
  

ОСТОРОЖНО
Остерегайтесь ожогов! Наружные поверхности агрегата и топливного фильтра 
могут иметь высокую температуру.

Надевайте защитные перчатки при работе с компонентами агрегата.
wc_tx003875ru.fm
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4.11 Запуск агрегата

Требования
Машина размещена должным образом.
Источник электропитания подсоединен.
Проверки перед запуском выполнены.

Процедура
Выполните приведенные ниже действия для запуска агрегата.

1. Выберите режим работы.
a.Непрерывный обогрев (I) (a).
b.Включение по термостату (II) (b).

Рабочий цикл
Приведенная ниже последовательность событий происходит при работе 
агрегата.

1. Включится запальник горелки.

2. Горелка зажигается.
В установках без использования отдельного термостата (I) горелка 
функционирует непрерывно.
В установках с отдельным термостатом (II) горелка функционирует до 
достижения воздухом заданной термостатом температуры. 
Впоследствии горелка отключится, а воздуходувка останется 
включенной. Горелка включится после падения температуры воздуха в 
обогреваемом помещении ниже заданной термостатом температуры. 
Данный процесс выполняется до выжигания горелкой всего топлива.

  

ОСТОРОЖНО
Остерегайтесь ожогов! Наружные поверхности агрегата и топливного фильтра 
могут иметь высокую температуру.

Надевайте защитные перчатки при работе с компонентами агрегата.

RESET

wc_gr012344
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4.12 Остановка

Процедура
Для временной остановки агрегата выполните указанные ниже действия.

1. Установите переключатель режима 
функционирования агрегата в выключенное 
положение OFF (O) (с).

Последовательность выключения агрегата
Приведенная ниже последовательность событий 
происходит после отключения агрегата. 

1. Горелка выключится. 
2. Воздуходувка остановится после достаточного остывания агрегата.
  

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Электропитание подается к 
воздуходувке даже после отключения агрегата.

Отсоедините любые кабели электропитания перед сервисным 
обслуживанием агрегата.

c

wc_tx003875ru.fm
41



Эксплуатация HDR 45

4.13 Индикаторы рабочего состояния

Обзор
Две индикаторные лампы (а, g) на пульте управления показывают 
функциональное состояние агрегата.

Индикатор питания
Индикатор питания (g) светится при наличии электропитания в системе 
агрегата. 

Индикаторная лампа неисправности горелки (кнопка сброса к исходным 
параметрам RESET)
Индикаторная лампа неисправности горелки / кнопки сброса к исходным 
параметрам (а) светится красным в случае отказа при запуске или аварийного 
останова агрегата.

Нажмите кнопку возврата к исходным параметрам (RESET) агрегата. 
Запрещается нажимать кнопку возврата к исходным параметрам RESET 
более трех раз при попытке запуска агрегата. Перед нажатием кнопки 
возврата к исходным параметрам (RESET) в четвертый раз следует 
провести мероприятия по поиску и устранению неисправностей горелки.

   

wc_gr012345

RESET

a g
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4.14 Установка и использование термостата

Требования
Отдельно устанавливаемый термостат
Предпусковые проверки выполнены

Процедура
Для установки и использования отдельного термостата выполните 
приведенные ниже действия.

1. Извлеките штепсель термостата (а) из соответствующего разъема.

2. Вставьте термостат (b) в соответствующий разъем (с).
3. Установите датчик (d) на нагреваемом участке.
4. Отрегулируйте целевую температуру при помощи круговой шкалы (е).
5. Установите управляющий переключатель в положение ON (II).

УBЕДOMПЕНИЕ: Разъем предназначен ТОЛЬКО для установки термостата. 
Во избежание повреждения агрегата запрещается вставлять любое другое 
оборудование в разъем термостата. 

  

wc_gr012385
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4.15 Регулировка выходного угла обогревателя

Требования
Агрегат остыл до температуры безопасного прикосновения.
Машина размещена должным образом.

Процедура
Для регулировки выходного угла обогревателя выполните указанные ниже 
действия.

1. Отверните блокировочные ручки (а). 

2. При помощи рукоятки (b) наклоняйте агрегат вверх и вниз до 
выравнивания блокировочных ручек по позициям 1 или 2 с последующим 
затягиванием указанных ручек.

  

ВНИМАНИЕ
Опасность защемления! В случае невыполнения требований по юстировке и 
фиксации некоторые участки агрегата могут являться источником опасности 
защемления. 

Убедитесь в выполнении надлежащих юстировки и фиксации агрегата во 
время регулировки. 

ВНИМАНИЕ 
Остерегайтесь ожогов! Передняя часть машины сильно нагревается во время 
работы.

Запрещается касаться передней части агрегата во время регулировки. 

wc_gr012351

1

2

b

a
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5 Регулировка горелки

5.1 Параметры горелки
Заводские настройки

  

Агрегат Размер форсунки Давление топлива Воздушная 
заслонка  фунты на 

кв. дюйм
бары

HDR 45 0,85 (80?W) галл/
час

174 12 2
wc_tx003876ru.fm
45



Регулировка горелки HDR 45

5.2 Снятие и установка горелки в сборе

Требования
Агрегат остыл до температуры безопасного прикосновения.
Питание агрегата отключено.

Процедура
Для демонтажа или установки горелки в сборе выполните приведенные ниже 
действия.

Снятие
1. Остановите и дождитесь остывания агрегата.

2. Отсоедините источник электропитания.

Описание данной операции продолжено на следующей странице.

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Агрегат, соединенный к источнику 
электропитания, может стать причиной поражения электрическим током.

Отсоедините кабель электропитания от источника электроснабжения 
перед выполнением дальнейших действий.

ВНИМАНИЕ
Опасность соприкосновения с горячей поверхностью! Поверхности агрегата 
могут иметь высокую температуру.

Дайте агрегату остыть в течение минимум десяти минут перед попыткой 
касания.
 wc_tx003876ru.fm
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Начало на предыдущей странице.

3. Снимите подъемную тягу (а) и смотровую крышку (b). Снимите смотровую 
крышку (с). 

4. Выверните винт (d) и отсоедините заземляющий провод (е).
5. Поверните узел горелки (f) против часовой стрелки для извлечения из 

фиксаторов (g). Впоследствии демонтируйте горелку с узла воздушной 
трубки.

Установка
1. Установите горелку в узел воздушной трубки.

2. Поверните узел горелки по часовой стрелке для фиксации в месте 
установки.

3. Зафиксируйте заземляющий провод (е) при помощи винта (d).
4. Установите смотровую крышку (b) и подъемную тягу (а). 
5. Установите смотровую крышку (c).
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5.3 Инспекция/регулировка электродов 

Требования
Питание агрегата отключено.
Агрегат остыл до температуры безопасного прикосновения.
Новые электроды по мере необходимости.

Процедура
Выполните приведенные ниже действия для проверки/регулировки 
электродов.

1. Отсоедините источник электропитания.

2. Снимите подъемную тягу (а) и смотровую крышку (b). Снимите смотровую 
крышку (с).

3. Демонтируйте горелку в сборе (d). См. раздел «Снятие и установка 
горелки».

4. Выверните винт (е).
5. Осторожно вытяните головку 

стабилизации пламени (f) мимо 
электродов и из узла форсунки (g). 

Описание данной операции продолжено на следующей странице.

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Агрегат, соединенный к источнику 
электропитания, может стать причиной поражения электрическим током.

Отсоедините кабель электропитания от источника электроснабжения 
перед выполнением дальнейших действий.

wc_gr012382
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Начало на предыдущей странице.

6. Проверьте состояние наконечников электродов (х).

Замените изношенные или 
поврежденные электроды.

7. Отрегулируйте электроды в соответствии с приведенными ниже 
техническими условиями.

8. Соберите компоненты.

Результат
Электроды осмотрены и отрегулированы.

    

Состояние Задача
OK
OK
Замена

wc_gr012127

x

3 mm
0.12 in.

3 mm
0.12 in.

8 mm
0.31 in.

wc_gr012126
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5.4 Проверка/замена форсунки горелки 

Требования
Питание агрегата отключено.
Агрегат остыл до температуры безопасного прикосновения.
Новая форсунка горелки.

Когда
Заменяйте форсунку горелки ежегодно или при обнаружении повреждений.

Процедура
Выполните указанные ниже действия для замены форсунки горелки.

1. Извлеките горелку в сборе из корпуса. См. раздел «Снятие и установка 
горелки».

2. Выверните винт (а).

3. Осторожно вытяните головку стабилизации пламени (b) мимо электродов и 
из узла форсунки (c). 

Описание данной операции продолжено на следующей странице.

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Некоторые внутренние 
компоненты агрегата находятся под высоким напряжением. Высоковольтное 
электропоражение может стать причиной серьезных травм или летального 
исхода.

Отсоедините кабель электропитания от источника электроснабжения 
перед выполнением дальнейших действий.

ВНИМАНИЕ
Опасность соприкосновения с горячей поверхностью! Поверхности агрегата 
могут иметь высокую температуру. 

Дайте агрегату остыть в течение минимум десяти минут перед попыткой 
касания.

a
d

c
e

b

wc_gr012559
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Начало на предыдущей странице.

4. Выверните форсунку (d) из узла в сборе.

Установка
1. Вверните новую форсунку (d) в узел.

2. Произведите очистку головки стабилизации пламени (b) проволочной 
щеткой.

3. Надвиньте головку стабилизации пламени на узел форсунки до касания 
буртика вала (е). Убедитесь в отсутствии касания головки стабилизации 
пламени любым из электродов и затяните винт (а).

4. Установите горелку в сборе в корпус.
  
wc_tx003876ru.fm
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5.5 Регулировка воздушной заслонки

Когда
При низкой эффективности горелки отрегулируйте воздушную заслонку.

Требования
Агрегат остыл до температуры безопасного прикосновения.
Питание агрегата отключено.

Заводские настройки
Воздушная заслонка: 2

Влияние
Параметры воздушной заслонки оказывают описанное ниже влияние на 
процесс горения.

Повышенное процентное содержание кислорода О2  (избыточная подача 
воздуха) уменьшает образование сажи и снижает эффективность: 
обедненная топливо-воздушная смесь.
Пониженное процентное содержание кислорода О2  (недостаточная 
подача воздуха) повышает эффективность и может привести к увеличению 
количества образующейся сажи: богатая топливо-воздушная смесь.

Процедура
Регулировку воздушной заслонки производите при помощи указанных ниже 
действий.

1. Остановите и дождитесь остывания агрегата.

2. Отсоедините источник электропитания.
3. Демонтируйте горелку. См. раздел «Снятие и установка горелки».

Описание данной операции продолжено на следующей странице.

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Агрегат, соединенный к источнику 
электропитания, может стать причиной поражения электрическим током.

Отсоедините кабель электропитания от источника электроснабжения 
перед выполнением дальнейших действий.
 wc_tx003876ru.fm
52



HDR 45 Регулировка горелки

Начало на предыдущей странице.

4. Выверните винты (а). 

5. При помощи указателя положения (b) поверните воздушную заслонку 
к большему значению с целью уменьшения объема приточного воздуха. 
к меньшему значению с целью повышения объема приточного воздуха. 

6. Затяните винты (а).
7. Установите горелку по завершении регулировки воздушной заслонки. См. 

раздел «Снятие и установка горелки».

Результат
В данный момент регулировка воздушной заслонки выполнена.

1

3 4
2
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Регулировка горелки HDR 45

  5.6 Проверка и регулировка давления топлива

Когда 
Проверьте давление топлива при обнаружении дыма во время работы 
агрегата.

Требования
Манометр давления 50 бар.
Резьбовой переходник G 1/8-дюйм, при необходимости.

Подготовка
Методика проверки давления топлива агрегата приведена ниже. 
Некорректное давление топлива является причиной подачи недостаточного 
или избыточного количества топлива к горелке. Данное обстоятельство 
приводит к выделению агрегатом дыма во время работы.

Процедура
Для проверки и (или) регулировки топливного фильтра выполните 
приведенные ниже действия.

1. Снимите смотровые панели и определите расположение топливного насоса 
(а). См. раздел «Снятие смотровых панелей».

2. Снимите катушку (b) соленоидного клапана.

3. Снимите резьбовую пробку (с) с патрубка контроля давления. Сохраните 
пробку для последующей установки.

4. Установите манометр давления (d) на патрубок. 
Описание данной операции продолжено на следующей странице.
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HDR 45 Регулировка горелки

Начало на предыдущей странице.

5. Запустите агрегат. См. раздел «Запуск агрегата».

6. Зарегистрируйте значение давления топлива. Рекомендованные значения 
см. в разделе «Параметры горелки».

Примечание:В данный момент агрегат может отключиться и войти в 
режим защитной блокировки.

7. Отрегулируйте давление топлива при помощи отвертки (е). 
Поворот по часовой стрелке приводит к повышению топливного 
давления.
Поворот против часовой стрелки приводит к снижению топливного 
давления.

УBЕДOMПЕНИЕ: Запрещается устанавливать топливное давление к уровню 
за пределами заданных параметров.

8. Нажмите кнопку возврата к исходным параметрам.

9. Повторяйте шаги 5-8 по мере необходимости до выставления топливного 
давления к заданным техническим условиям.

10.Снимите манометр давления (d) с патрубка и наверните резьбовую пробку 
(с).

11.Подсоедините соленоидный клапан.

12.Установите смотровые крышки.

Результат
Топливное давление проверено и отрегулировано.

  

если то
При необходимости регулировки 
давления топлива

см. шаг 7.

При уровне давления топлива в 
заданных пределах

перейдите к шагу 10.
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6 Обслуживание

6.1 График периодического техобслуживания

Задача

Интервал*
(часы работы)

Ежедневно Каждые 2 
недели

Каждые 6 
месяцев Ежегодно

--- (50) (1000) (1200)

Осмотрите и выполните 
очистку агрегата.

Осмотрите топливные 
шланги.

Проверьте уровень и 
давление подачи топлива.

Проверьте топливный 
фильтр.

Осмотрите электрические 
компоненты. 

Замените форсунку 
горелки.

Замените топливный 
фильтр. 

Произведите очистку и 
проверьте/отрегулируйте 
параметры электрода 
горелки; замените при 
необходимости.

По мере необходимости или при переходе на другой 
участок проведения работ -

см. раздел «Настройка горелки».

*  Используйте наименьший интервал — календарное время или часы работы.
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6.2 Осмотр и очистка агрегата

Когда
Каждые 50 часов или по мере необходимости.

Требования
Агрегат остыл до температуры безопасного прикосновения.
Машина размещена должным образом.
Питание агрегата отключено.

Процедура
Для очистки внутренних компонентов агрегата выполните приведенные ниже 
действия.

1. Снимите смотровые панели. См. раздел «Снятие смотровых панелей».

2. Произведите очистку кадмиевого элемента Вестона, головки стабилизации 
пламени и форсунки горелки. См. соответствe.obt разделы в данном 
руководстве. 

Описание данной операции продолжено на следующей странице.

ОПАСНО
Остерегайтесь взрыва и воспламенения! Остатки горючих материалов, 
например, растворителей или бензина, могут воспламениться и стать 
причиной пожара или взрыва.

Запрещается производить очистку агрегата при помощи горючих 
материалов или растворителей.

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Агрегат, соединенный к источнику 
электропитания, может стать причиной поражения электрическим током.

Отсоедините источник электропитания перед сервисным обслуживанием.

ВНИМАНИЕ 
Опасность соприкосновения с горячей поверхностью! Наружные поверхности 
агрегата или корпуса топливного фильтра могут иметь высокую температуру.

Дождитесь остывания агрегата перед выполнением сервисного 
обслуживания. 
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Начало на предыдущей странице.

3. Произведите очистку кожуха и воздушной трубки (а) сжатым воздухом.

4. Выверните винты для доступа к вентилятору воздуходувки (b). 
Произведите очистку вентилятора воздуходувки сжатым воздухом.

5. Выполните приведенные ниже действия для проверки/очистки 
высоковольтных соединителей и проводов (с). Замените изношенные и 
поврежденные компоненты.

Результат
Агрегат очищен. Соберите агрегат.

  

wc_gr012387

c

a

b

 wc_tx003877ru.fm
58
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6.3 Снятие смотровых панелей

Требования
Агрегат выключен и остыл.
Машина размещена должным образом.
Питание агрегата отключено.

Обзор
Агрегат оборудован съемными смотровыми панелями. Необходимо снять 
смотровые панели для проведения технического обслуживания и ремонта 
отдельных компонентов агрегата, например, горелки, электродвигателя и 
топливного насоса.

Процедура
Выполните приведенные ниже действия для снятия смотровых панелей.

1. Остановите и дождитесь остывания агрегата.
2. Отсоедините источник электропитания.

3. Снимите подъемную тягу (а) и смотровую крышку (b). 

4. Снимите смотровую крышку (с).
5. Произведите требуемые действия по техническому обслуживанию. 
6. По завершении запланированных мероприятий установите смотровые 

панели и подъемную тягу.
  

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Агрегат, соединенный к источнику 
электропитания, может стать причиной поражения электрическим током.

Отсоедините источник электропитания перед сервисным обслуживанием.

ВНИМАНИЕ
Опасность соприкосновения с горячей поверхностью! Поверхности агрегата 
могут иметь высокую температуру. 

Дайте агрегату остыть в течение минимум десяти минут перед попыткой 
касания.

wc_gr012339

a

b

c

wc_tx003877ru.fm
59



Обслуживание HDR 45

6.4 Замена топливного фильтра с устройством подогрева

Требования
Агрегат выключен и остыл.
Машина размещена должным образом.
Питание агрегата отключено.

Процедура
Для замены топливного фильтра с устройством подогрева выполните 
приведенные ниже действия.

1. Остановите и дождитесь остывания агрегата.

2. Отсоедините источник электропитания.

3. Выверните болт, фиксирующий крышку к корпусу (а).

4. Снимите фильтр (b).
5. Осмотрите уплотнительное кольцо (с). Замените на новое при 

обнаружении трещин, деформаций или других повреждений.

6. Установите новый фильтр.

7. Установите крышку.
  

ВНИМАНИЕ 
Опасность соприкосновения с горячей поверхностью! Наружные поверхности 
корпуса топливного фильтра могут иметь высокую температуру.

Дождитесь остывания агрегата перед выполнением сервисного 
обслуживания. 

ОСТОРОЖНО
Опасность соприкосновения с горячей жидкостью! Топливо в корпусе 
топливного фильтра может иметь высокую температуру. 

Используйте средства защиты рук и глаз при выполнении данных 
действий.
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6.5 Осмотр, очистка и испытание кадмиевого элемента Вестона

Требования
Агрегат остыл до температуры безопасного прикосновения.
Питание агрегата отключено.
Мультиметр.

Когда
Проводите инспекцию и очистку кадмиевого элемента Вестона по мере 
необходимости или в ходе планового профилактического обслуживания.

Чистка
Выполните приведенные ниже действия для проверки/очистки кадмиевого 
элемента Вестона.

1. Отсоедините источник электропитания.
2. Снимите смотровую крышку.

Описание данной операции продолжено на следующей странице.

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Некоторые внутренние 
компоненты агрегата находятся под высоким напряжением. Высоковольтное 
электропоражение может стать причиной серьезных травм или летального 
исхода.

Отсоедините кабель электропитания от источника электроснабжения 
перед выполнением дальнейших действий.

ВНИМАНИЕ
Опасность соприкосновения с горячей поверхностью! Поверхности агрегата 
могут иметь высокую температуру. 

Дайте агрегату остыть в течение минимум десяти минут перед попыткой 
касания.
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Начало на предыдущей странице.

3. Определите расположение кадмиевого элемента Вестона (а) на узле 
горелки (b). Поверните и вытяните кадмиевый элемент Вестона из горелки.

4. Проведите осмотр кадмиевого элемента Вестона на отсутствие 
загрязнений.

5. Произведите очистку кадмиевого элемента Вестона при помощи мягкой 
сухой тряпки.

УBЕДOMПЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать растворители или жидкости 
для очистки кадмиевого элемента Вестона.

Результат
Кадмиевый элемент Вестона очищен.
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6.6 Осмотр головки стабилизации пламени

Когда
Осматривайте головку стабилизации пламени перед первым в сезоне 
использованием, во время планого технического обслуживания, а также по 
мере необходимости.

Требования
Агрегат остыл до температуры безопасного прикосновения.
Питание агрегата отключено.

Процедура
Для осмотра головки стабилизации пламени (а) выполните приведенные 
ниже действия.

1. Остановите и дождитесь остывания агрегата.

2. Отсоедините источник электропитания.

Описание данной операции продолжено на следующей странице.

ВНИМАНИЕ
Опасность соприкосновения с горячей поверхностью! Поверхности агрегата 
могут иметь высокую температуру. 

Дайте агрегату остыть в течение минимум десяти минут перед попыткой 
касания.

ОСТОРОЖНО
Опасность поражения электрическим током! Агрегат, соединенный к источнику 
электропитания, может стать причиной поражения электрическим током.

Отсоедините кабель электропитания от источника электроснабжения 
перед выполнением дальнейших действий.
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Начало на предыдущей странице.

3. Снимите горелку в сборе (b). См. раздел «Снятие и установка горелки».

4. Осмотрите головку стабилизации пламени на наличие указанных ниже 
проблем.
Износ. Если необходимо, произведите замену.
Отсутствие загрязнений. При необходимости, произведите очистку головки 

стабилизации пламени проволочной щеткой.
Следы термических напряжений. При необходимости замените головку 

стабилизации пламени.

5. Установите горелку в сборе. См. раздел «Снятие и установка горелки».
 

a

b
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6.7 Инспекция электрических соединений

После извлечения кабеля электропитания из розетки проверьте все 
электрические соединения в соответствии с указанным ниже.

Надлежащее соединение. Убедитесь в функциональной завершенности и 
аккуратности всех соединений.
Коррозия. Произведите очистку или замените по мере необходимости.
Повреждение проводов/соединений. Если необходимо, произведите 
замену.
Надлежащее заземление.
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  6.8 Длительное хранение

Введение 
При длительном хранении оборудования необходимо проводить 
профилактическое техническое обслуживание. Выполнение данных 
рекомендаций поможет обеспечить сохранность узлов агрегата и его 
готовность к использованию в будущем. Несмотря на то, что к данному 
агрегату могут относиться не все нижеперечисленные рекомендации, 
основные процедуры остаются неизменными. 

Когда 
Подготовьте агрегат к длительному хранению, если он не будет 
эксплуатироваться в течение 30 дней или дольше.

Подготовка к хранению
Чтобы подготовить агрегат к хранению, выполните следующее.

Произведите необходимый ремонт.

Стабилизация топлива
По завершении вышеперечисленных процедур полностью наполните 
топливный бак и добавьте в топливо высококачественный стабилизатор.

В состав стабилизатора должны входить чистящие вещества и добавки, 
образующие на стенках цилиндра защитное покрытие.
Удостоверьтесь, что используемый стабилизатор совместим с 
распространенным в вашей местности топливом, его типом, маркой и 
температурным диапазоном. Запрещается добавлять спирт в 
спиртосодержащее топливо (например E10).
Используйте стабилизатор с антисептиком для ограничения или 
предотвращения роста бактерий и плесени.
Количество добавляемого стабилизатора должно соответствовать 
рекомендациям производителя. 

Хранение агрегата
При помещении агрегата на хранение выполните следующие действия.

Вымойте агрегат и дайте ему просохнуть.
Переместите агрегат в чистое, сухое и надежное место хранения. Во 
избежание произвольного перемещения агрегата заблокируйте или 
подоприте его колеса.
При необходимости подкрасьте все участки с обнажившимся металлом, 
чтобы защитить агрегат от коррозии. 
Зачехлите агрегат. Шины и другие открытые резиновые элементы 
необходимо защитить от воздействий окружающей среды. Зачехлите их 
или воспользуйтесь более доступным защитным средством.
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6.9 Вывод из эксплуатации / утилизация агрегата

Введение
В конце срока службы необходимо надлежащим образом произвести вывод 
агрегата из эксплуатации. Следует соблюдать правила касательно 
требующих ответственной утилизации или перерабатываемых компонентов, 
например, пластмассы или металла, с целью гарантирования повторного 
использования данных материалов, с экономией места свалок и ценных 
природных ресурсов.

Правила ответственной утилизации также препятствуют опасному 
воздействию токсических химических веществ и материалов на окружающую 
среду. Используемые в данном агрегате рабочие среды, включая топливо, 
моторное масло и смазочные вещества, могут считаться опасными отходами 
во многих странах. Перед выводом агрегата из эксплуатации внимательно 
ознакомьтесь и соблюдайте действующие правила по технике безопасности и 
охране окружающей среды касательно утилизации строительного 
оборудования.

Подготовка
Для подготовки агрегата к утилизации выполните указанные ниже действия.

Переместите агрегат в безопасное место с запретом доступа посторонних 
лиц.
Убедитесь в невозможности эксплуатации агрегата с момента 
заключительного останова до утилизации.
Слейте все жидкости, включая топливо, моторное масло и охладитель. 
Устраните все утечки жидкостей.

Утилизация
Для утилизации агрегата выполните указанные ниже действия.

Разберите агрегат и отделите детали по типу материала.
Утилизируйте повторно используемые детали согласно требованиям 
действующих положений.
Утилизируйте все неопасные компоненты, которые невозможно 
использовать повторно.
Утилизируйте отходы топлива, масла и смазочных веществ согласно 
требованиям действующих положений по защите окружающей среды.
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7 Устранение неполадок

Примечание:Описанные ниже неполадки и способы устранения являются 
некоторыми наиболее распространенными случаями, отмеченными за всю 
историю использования данного агрегата. В данном документе 
отсутствует описание всех возможных случаев. При необходимости 
получения более обстоятельной помощи в устранении неполадок, 
пожалуйста, обратитесь в центр технической поддержки Wacker Neuson.

Проблема Причина Способ устранения

Электродвигатель не 
включается, зажигание 
отсутствует.

Электропитание 
отсутствует.

Проверьте соединение 
источника 
электропитания.

Убедитесь в надлежащем 
положении и 
функционировании 
переключателя.

Проверьте плавкий 
предохраниель.

Уставка системы 
управления ниже 
значения температуры 
окружающего воздуха 
(основной системы, 
термостата или прочих 
устройств) 

Проверьте параметры 
системы управления 
обогревателя. При 
использовании 
термостата убедитесь в 
установке заданного 
значения выше комнатной 
температуры.

Неисправность 
термостата или прочих 
управляющих устройств.

Замените управляющее 
устройство.

Электродвигатель 
неисправен.

Замените 
электродвигатель.

Неисправность 
подшипников 
электродвигателя.

Замените 
электродвигатель.

Конденсатор 
неисправен.

Замените конденсатор.
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Электродвигатель 
запускается, зажигание 
отсутствует или 
выключается.

Электрозапал 
неисправен.

Проверьте соединение 
проводов высокого 
напряжения с 
электродами и 
трансформатором.

Проверьте параметры 
электродов.

Проверьте электроды на 
отсутствие загрязнений.

Замените 
высоковольтный 
трансформатор

Контроллер горелки 
неисправен.

Замените блок 
управления.

Кадмиевый элемент 
Вестона неисправен.

Замените фотоэлемент.

Недостаточная подача 
топлива.

Проверьте состояние 
пластмассовой 
соединительной муфты 
между двигателем и 
насосом.

Проверьте 
топливопроводную 
систему, включая 
топливный фильтр, на 
наличие утечек.

Очистите или замените 
масляную форсунку.

Проблема Причина Способ устранения
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Электродвигатель 
запускается, 
обогреватель выпускает 
дым.

Недостаточная подача 
воздуха. 

Убедитесь в отсутствии 
помех во впускной и 
выпускной воздушных 
системах.

Проверьте параметры 
заслонки воздуха горения.

Очистите диск горелки.

Избыточная подача 
воздуха. 

Проверьте параметры 
заслонки воздуха горения.

Засорение топлива. Замените топливо.

Очистите или замените 
масляный фильтр.

Утечки воздуха в 
топливной 
системе.

Проверьте топливопровод 
и фильтр на наличие 
утечек.

Недостаточная подача 
топлива к горелке.

Проверьте давление 
насоса.

Очистите или замените 
топливную форсунку.

Избыточная подача 
топлива 
к горелке.

Проверьте давление 
насоса.

Замените форсунку.

Обогреватель не 
выключается.

Неисправность 
электромагнитного 
клапана.

Замените катушку или 
клапан целиком.

Проблема Причина Способ устранения
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8 Технические данные

8.1 Агрегат

Агрегат HDR 45

Максимальная тепловая 
мощность

кВт (БТЕ/ч) 45,5 (155.343)

Минимальная тепловая 
мощность

кВт (БТЕ/ч) 42,7 (145.749)

Давление топлива бары
(фунты на
кв. дюйм)

12 (174)

Расход топлива л (галл)/час 4,34 (1,15)

Параметры электропитания ø/В/Гц 1/230/50

Потребляемая мощность Вт 370

Топливо, тип Дизельное топливо №2

Емкость топливного бака л (галл) 65 (17)

Уровень шума на расстоянии 1 
м

дБ(А) 72

Масса кг (фунт.) 128 (282)

Период функционирования при 
100% времени работы горелки

час. 15
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  8.2 Габариты

mm (in.)

wc_gr012340

1676 mm
  (66 in.)

1053 mm
   (42 in.)

712 mm
 (28 in.)
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9 Схемы

9.1 Электрическая схема
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9.2 Элементы

   

Цветовая маркировка проводов
BK Черный RD Красный YL Желтый OR Оранжевый
GN Зеленый TN Желто-

коричневый
BR Коричневый PU Пурпурный

BU Синий VIO Фиолетовый CL Прозрачный SH Экраниро-
ванный

PK Розовый WH Белый GY Серый LB Голубой

Обоз
н. Описание Обоз

н. Описание

1 Плавкий предохранитель 
контроллера

9 Штепсель отдельно 
устанавливаемого термостата

2 Термостат защиты от перегрева 10 Цифровой контроллер (плата 
управления)

3 Электромагнитный клапан 11 Топливный фильтр с 
подогревателем топлива

4 Кадмиевый элемент Вестона 12 Ртутный выключатель

5 Конденсатор 13 Выключатель возврата к 
исходным параметрам

6 Двигатель нагнетательного 
вентилятора приточного воздуха

14 Электроды зажигания

7 Сигнальная лампа подачи 
электропитания

15 Трансформатор

8 Переключатель режима 
функционирования - Термостат/ 
ON/OFF

16 —
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Important: For spare parts information, please see your Wacker Neuson Dealer, or visit the 
Wacker Neuson website at http://www.wackerneuson.com/.

Wichtig! Informationen über Ersatzteile erhalten Sie von Ihrem Wacker Neuson Händler oder 
besuchen Sie die Wacker Neuson Website unter http://www.wackerneuson.com/.

Important : Pour des informations sur les pièces détachées, merci de consulter votre 
distributeur Wacker Neuson, ou de visiter le site Internet de Wacker Neuson sur 
http://www.wackerneuson.com/.

Importante : Para saber más sobre las piezas de repuesto, póngase en contacto con su 
distribuidor de Wacker Neuson o acceda al sitio web de Wacker Neuson en 
http://www.wackerneuson.com/.

Importante : Per informazioni sui pezzi di ricambio, contattare il rivenditore Wacker Neuson o 
visitare il sito di Wacker Neuson all’indirizzo www.wackerneuson.com.

Viktigt : För information om reservdelar, kontakta din Wacker Neuson-leverantör eller besök 
Wacker Neusons webbplats på http://www.wackerneuson.com/.

Tärkeää : Pyydä varaosatietoja Wacker Neusonin jälleenmyyjältä tai vieraile Wacker Neusonin 
web-sivustolla osoitteessa http://www.wackerneuson.com/

Viktig : For informasjon om reservedeler, vennligst kontakt din Wacker Neuson-forhandler, eller 
besøk Wacker Neusons nettside på http://www.wackerneuson.com/.

Vigtigt : Hvis du ønsker oplysninger om reservedele, bedes du kontakte din Wacker Neuson 
forhandler eller besøg Wacker Neuson websiden på http://www.wackerneuson.com/.

Belangrijk! Neem contact op met uw Wacker Neuson dealer of bezoek de website van Wacker 
Neuson op http://www.wackerneuson.com/ voor meer informatie over reserveonderdelen.

Importante : Para obter informações sobre as peças sobresselentes, consulte o seu 
fornecedor da Wacker Neuson ou aceda ao site Web da Wacker Neuson em 
http://www.wackerneuson.com

Ważne : W celu uzyskania informacji na temat części zamiennych skontaktuj się z 
przedstawicielem firmy Wacker Neuson lub skorzystaj z witryny internetowej 
http://wackerneuson.com/.

Důležité upozornění! Pro informace o náhradních dílech, prosím, kontaktujte svého Wacker 
Neuson dealera, nebo navštivte webové stránky http://www.wackerneuson.com/.

FONTOS: A pótalkatrészekre vonatkozó információkért kérjük, forduljon Wacker Neuson 
kereskedőjéhez vagy látogasson el a Wacker Neuson weboldalára a következő címen: 
http://www.wackerneuson.com/.

Важно! Для ознакомления с информацией о запасных частях, пожалуйста, обратитесь к 
местному торговому представителю компании Wacker Neuson или посетите веб-сайт 
http://www.wackerneuson.com/.

Σημαντικό : Για πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά, μιλήστε με τον αντιπρόσωπό σας της 
Wacker Neuson, ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο http://www.wackerneuson.com/.

Važno : Za rezervne dijelove obratite se svom Wacker Neuson prodavaču ili posjetite mrežne 
stranice tvrtke Wacker Neuson: http://www.wackerneuson.com/.

Önemli : Yedek parça bilgileri için Wacker Neuson Bayinize bakın veya Wacker Neuson web 
sitesini ziyaret edin. http://www.wackerneuson.com/ 

重要 交換部品の情報については、ワッカーノイソンディーラーにお問い合わせ頂くか、ワッ
カーノイソンウェブサイト http://www.wackerneuson.com/ をご覧ください。

重要 有关备件信息，请咨询您的威克诺森经销商或访问威克诺森网站：
http://www.wackerneuson.com/。

Important : Pentru informaţii referitoare la piesele de schimb, vă rugăm să vă adresaţi 
distribuitorului Wacker Neuson sau să vizitaţi site-ul web Wacker Neuson la adresa 
http://www.wackerneuson.com/.

Важно : За информация относно резервни части, моля, обърнете се към местния дилър 
на Wacker Neuson или посетете уебсайта на Wacker Neuson на адрес 
http://www.wackerneuson.com/.

Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Preußenstraße 41, D-80809 München, 
Tel.: +49-(0)89-3 54 02-0   Fax: +49 - (0)89-3 54 02-390

Wacker Neuson Production Americas LLC, N92W15000 Anthony Ave., Menomonee Falls, WI. 53051
Tel.: (262) 255-0500   Fax: (262) 255-0550   Tel.: (800) 770-0957

Wacker Neuson Limited - Room 1701–03 & 1717–20, 17/F. Tower 1, Grand Century Place, 193 Prince Edward 
Road West, Mongkok, Kowloon, Hongkong. Tel: (852) 3605 5360, Fax: (852) 2758 0032
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